BUVPROJEKTA DALA "ELEKTROAPGADE, AREJIE TIKLI" PAREDZETS:

1. Projekta ielu apgaismojuma dala izstradata pamatojoties uz projektéSanas darba uzdevumu un tehniskajam noradém projekta izstrades

laika.
2. Izbavet apgaismojuma kabelu tTklu Salacgriva, Limbazu novada.
3. Proj. izmantot kabelus AXMK 4x35mm?

4. Uzstadit gaismeklus SCHREDER IZYLUM 1 31.3W IZYLUM 2 86W tipa gaismeklus ar vienpus&ju novietojumu atbilstosi apgaismojuma

apréekiniem.

5. Apgaismojuma tikla vadibu nodro$ina eso$a apgaismojuma vadibas ietaises, apgaismojuma dimméSanu nodrosina gaismekli, kas ir

ieprogramméjami dienas un nakts reZimiem.
Projektéjamos apgaismojuma tiklu pieslégt pie esosas apgaismojuma tikla pieslédzot to esoSajai kabela sadalnei KS-6.
No apgaismojuma balstos uzstadita automatslédza lidz apgaismojuma armaturai paredzéts lietot kabeli NYM 3x1.5.

Gaismeklus noregulét £0 gradu lenkT pret zemi.

Pievienojot gaismeklus, ievérot apgaismojuma tikla sadalfjumu par fazém.
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vietas kabelus ievért aizsargcaurulé. Skérsojot komunikacijas, pieaicinat parstavi, kura valdijuma atrodas eso$a komunikacija.

12. Izblvéjot jauno apgaismojuma un spéka tiklu, ievérot "Aizsargjoslu likuma" prasibas attieciba uz blakus piegulodam pazemes un virszemes

komunikacijam.

Visus montazas darbus veikt, ievérojot esosas celtniecibas normas, LEK tehniska standarta un LR likumu prasibas.
Projekta paredzetos materialus iespgjams aizstat ar lidzvertigiem, kas nepasliktina ietaises elektrotehniskas Tpadibas, ka art izblves un
ekspluatacijas drostbu.

FIZISKIE APJOMI:
*Caurdures izblve - 64 m;
*KabellTnijas izbave - 501 m;
*Apgaismojuma balstu izbdve - 11 m;

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS:

*LEK 049 Zemsprieguma un vidsprieguma kabellTnijas. Galvenas tehniskas prasibas;

*LEK 1290,4 kV kabelu izvéles prasibas péc pielaujamas stravas ;

*LEK 048 ElektroietaiSu zeméSana un elektrodrodibas pasakumi. Galvenas tehniskas prasibas;

*LEK 042-2 Parsprieguma aizsardziba zemsprieguma elektrotiklos;

*LVS CEN/TR 13201-1:2015 Celu apgaisme. 1.dala: Vadlinijas apgaismes klases izvélei;

*LVS EN 13201-2:2004 lelu un ceju apgaisme - 2.dala: Veiktspgjas prasibas;

*LVS EN 40-2:2005 A Apgaismes stabi - 2.dala: Visparigas prasibas un izméri;

*LVS HD 603 S1:2003 +A1 Sadales kabeli ar nominalo spriegumu 0,6/1 kV;

*LVS EN 40-5:2008 L Apgaismes stabi. 5. dala: Prasibas térauda apgaismes stabiem;

*LVS EN 40-5:2003 A Apgaismes stabi - 5.dala: Prasibas térauda apgaismes stabiem;

*LVS HD 603 S1:2003 +A1 /A3:2007 Sadales kabeli ar nominalo spriegumu 0,6/1 kV;

*LVS EN 13201-2:2004 lelu un celu apgaisme - 2.dala: Veiktspéjas prasibas;

*LVS EN 62612:2013 Vispariga apgaismojuma LED spuldzes ar ieblvétu balastu un baroSanas spriegumu > 50 V. Veiktspéjas prasibas (IEC 62612:2013);
*LVS EN 60865-1:2012 Issleguma stravas. letekmes rékinagana. 1. daja: Definicijas un rékinasanas metodes (IEC 60865-1:2011);

*LVS EN 50110-1:2014 L ElektroietaiSu ekspluatacija. 1. dala: Visparigas prasibas;

*LVS EN 60947-1:2007/A2:2015 Zemsprieguma komutacijas un vadibas ierices. 1.dala: Visparigie noteikumi (IEC 60947-1:2007/A2:2014);
*LVS EN 60947-2:2006 /A1:2009Zemsprieguma komutacijas un vadibas ierices. 2. dala: Slédzi (IEC 60947-2:2006/A1:2009).

Apgaismojuma kabelus ievorot balsta pamata, aizsargat ar aizsargcauruli. Uz katru kabela ievadu tiek paredzéts 0.5m aizsargcaurule.

Kabeli ieguldtt ne seklak par 0,7m, Skérsojot braucamo dalu ne seklak ka 1m un ievért aizsargcaurulé. Pazemes komunikaciju S8kérsojuma

Balstu uzstadiSanas shema

Kabelis NYM 3x1.5

| Automatsledzis C-1x6A

Savienojuma spailes

Pievada kabeli

Aizsargcaurule DVK-50
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